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c.d. wynikéw badan

nak < : dotyczy warto$ci parametru ponizej granicy oznaczalnosci.

NR — metoda niereferencyjna, spoza zakresu decyzji PPiS; * — wyniki spoza zakresu akredytacji;

") Wartosci dopuszczalne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1989)
w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

2 Przy wynikach pomiaru podano niepewnoseé. Niepewnos$¢ podana jako przedziat ufnosci na poziomie 95% prawdopodobienstwa,
przy wspotczynniku rozszerzenia k=2, z uwzglednieniem niepewnosci zwigzanej z pobieraniem probek

% norma wycofana bez zastgpienia, spetniajagca wymagania Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 29.03.2007 w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417, ze zmiang w Dz. U. z 2010 roku Nr 72 poz. 466)

4 Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3 < 1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczajg: stezenie azotandéw (NOa)
i azotynéw (NO2) w mg/l. Stezenie azotynébw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen
dystrybucji nie moze przekracza¢ wartosci 0,10 mg/l.

% Przy wynikach pomiaru podano niepewno$¢. Niepewnosé podana jako przedziat ufnosci na poziomie 95% prawdopodobienstwa,
przy wspotczynniku rozszerzenia k=2, bez uwzglednienia niepewnosci zwigzanej z pobieraniem prébek

a) - akceptowalne przez konsumentéw bez nieprawidtowych zmian

P — badanie wykonane u podwykonawcy posiadajacego certyfikat akredytacji nr AB 1095, aktualny na dzien wykonania badania
oraz posiada zgode Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach na wykonywanie analiz wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Decyzja NS/HKi$/4560/ZL/62-42/2016 z dnia 23 listopada 2016r. Posiada rowniez zgode
Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie na wykonywanie analiz wody przeznaczonej do spozycia przez
,ludzi. Decyzja PPIS.HKN.624.1.728.2016 z dnia 8 grudnia 2016r.

Data wykonania sprawozdania Podpis osoby autoryzujacej sprawozdanie
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