ROZDZIELNICA "RZN"

Pi = 237,77kW; Ps = 213,97kW; In=332A
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1. TLOCZNIA

KS.21 YKSY 1051

KS.31 YKSY 71

ROWL

ROZDZIELNICA

KS.41 YKY5x15

ROW2

ROZDZIELNICA
ROW2,
Pi=1,5 kW

KS.51 YKY5x15

2. SITO-PIASKOWNIK

5.1. OSADNIK WTORNY NOWY
(ZGARNIACZ 1)

5.2. OSADNIK WTORNY ISTNIEJAC
(ZGARNIACZ 2)

8. STACJA ZLEWCZA

KS.6.1 YKSLYekw. 2x2x1

cd. patrz rys. nr2

rekowater

EKOWATER Zbigniew Ruszkowski
. Kownackie; 37
05.092 tomianki
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