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EKO-SERWIS 5.C. www.ekoserwis.info.pl
Dorota Siuta, Maciej Markowski e-mail: laboratorium@ekoserwis.info.pl

90-133 £.6dz, ul. Wierzbowa 48 REGON: 472262007 NIP: 725-00-26-702
Tel./fax: 42 678-12-62; 42 678-84-18 Nr rachunku bankowego: 91 1050 1461 1000 0022 6961 3497

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1188/201 9-W-1

Zleceniodawca:
Miejski Zaktad
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. A. Struga 3
95-015 Gtowno
Probka pobrana przez:
Zleceniobiorce

Prébkobiorca: Andrzej Gorzela

Adres pobrania probki:
Wodociag Gtowno

Miejsce pobrania probki:
SUW Glowno — woda podawana do sieci

Metoda pobrania probki:
PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007

Rodzaj prébki:
Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
Prébka jednorazowa
Stan prébki:
Bez uwag

Data pobrania prébki:

10.06.2019r.
Data rozpoczecia badan:

10.06.2019r.
Data zakonczenia badar:

13.06.2019r.

Laboratorium posiada zgode Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w todzi na wykonywanie
analiz wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Decyzja PPiS-HK-4525.24.44.2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

Wyniki badan analityeznych odnosza sie wylacznie do badanych prébek. Ze wzgledu pa

Sprawozdanie 7 badan zawiera wyniki badan ohjgte zakresem akredytacii oraz badan nieakredytowanych
Yiale

teriate. Ber pisemne;j zgody LEXO-SERWIST Spi swozdanie 2 badan wraz z wynikami nie moze hyc powielane inacze
~ia z badan. Laboratorium nie ponosi odpowiedziatnosci za pobranie, transport czystose

charakter probek nie ma moztiwosc powtdrzenia badan na tym samym ma
tylko w catodel. Klient ma prawo ztozyc reklamacje na pismie w terminie 14 dni od otrzymania Sprawozdar

nojempikon wpezyRadky probkipabrage] i dostarczonefprzez Klienta. : ‘Edvr‘iaq8 L dnia 04.06.2019r. strona 1\ .2



SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1188/2019-W-1

Wyniki badani

X . Jednostka . Wartosé
Lp. | Rodzaj oznaczenia oznaczenia Procedury badawcze Wynik dopuszczalna
PN-EN ISO 7887:2012+
1. |Barwa Mgl | Ap1:2015 metoda C | <5 o
2. |Metnosé NTU PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 0,32+0,07? 19
3. |pH - PN-EN ISO 10523:2012 7,2+0,1? 6,5-9,5
Przewodno$é elektryczna uSicm . 2)
4. whasciwa waosoc  |PNEN 27888:1999 448+18 2500
Zapach ) PS-12
5. Metcft):la organoleptyczna. edycja 2 2 22.02.2013* NR brak “
Smak i PS-13 )
6. Metoda organoleptyczna. edycja 2 222.02.2013* NR brak -
7. | Amonowy jon mg/l PN-{SO 7150-1:2002 <0,03 0,50
8. |Azotyny mg/l PN-EN 26777:1999 <0,023 0,504
. . . PN-EN ISO 9308-1:2014-12
9. | Bakterie grupy coli w 100 ml jtkr100ml | Ly 5617.04 P 0 0
L . . PN-EN ISO 9308-1:2014-12 k
10. | Escherichia coli w 100 ml J00mMI | | 7 4.5017-04 P 0 0
Ogodlinla liczba bez
11. | mikroorganizméw na agarze jtk/1ml PN-EN ISO 6222:2004 P 0 nieprawidiowych
odzywczym w 22 °C zmian ®

7nak < : dotyczy wartoéci parametru ponizej dolnej granicy zakresu oznaczalnosci

NR - metoda niereferencyjna, spoza zakresu decyzji PPiS;

* _ padania nie objete zakresem akredytacji, laboratorium deklaruje spetnienie wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

a) — akceptowalne przez konsumentow bez nieprawidiowych zmian.

1) Wartoéci dopuszczalne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r (Dz. U. 2017 poz. 2294) w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

2Przy wynikach pomiaru podano niepewnos$¢. Niepewnos¢ podana jako przedziat ufnosci na poziomie 95% prawdopodobieristwa,
przy wspotczynniku rozszerzenia k=2, z uwzglednieniem niepewnosci zwigzanej z pobieraniem probek

3 zaleca sie, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczata: - 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej -
200jtk/1 ml w kranie konsumenta.

4 Warunek: [azotany}/50+[azotyny)/3 < 1, gdzie wartoéci w nawiasach kwadratowych oznaczajy: stezenie azotanéw (NOs)
i azotynéw (NO2) w mg/l. Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzgdzen
dystrybucji nie moze przekracza¢ wartosci 0,10 mg/l.

P — badanie wykonane u podwykonawcy posiadajacego certyfikat akredytacji nr AB 1095, aktualny na dzien wykonania badania
oraz posiada zgode Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach na wykonywanie analiz wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Decyzja NS/HKiS/4560/2L/80-34/2018 z dnia 27 wrzesnia 2018r. Posiada réwniez zgode
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie na wykonywanie analiz wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi. Decyzja PPIS.HKN.4305.18.2018 z dnia 15 listopada 2018r. :

Data wykonania sprawozdania Podpis osoby a té&aryzujqcej sprawozdanie

ROWNTIKA
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EKO-SERWIS S.C. : / www.ekoserwis.info.pl

Dorota Siuta, Maciej Markowski
90-133 L.6dz, ul. Wierzbowa 48
Tel./fax: 42 678-12-62; 42 678-84-18

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1188/2019-W-3

Zleceniodawca:
Miejski Zaktad
Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. A. Struga 3
95-015 Glowno

Probka pobrana przez:
Zleceniobiorce
Prébkobiorca: Andrzej Gorzela

Adres pobrania prébki:
Wodociag Glowno
Glowno, ul. Skokowskiego 8/10

Miejsce pobrania proébeki:
Przedszkole nr 3 — woda z sieci

Metoda pobrania probki:
PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007

Rodzaj probki:
Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Prébka jednorazowa
Stan prébeki:
Bez uwag

Data pobrania probki:

10.06.2019r.
Data rozpoczecia badan:

10.06.2019r.
Data zakonczenia badan:

13.06.2019r.

Laboratorium posiada zgode Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w todzi na wykonywanie
analiz wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Decyzja PPiS-HK-4525.24.44.2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

Sprawozdanie z badarh zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji oraz badah nieakredytowanych. Wyniki badanh analitycznych odnosza sie wylgcznie do badanych prébek. Ze wzgledu na
charakter probek nie ma mozliwosci powtorzenia badan na tym samym materiale. Bez pisemnej zgody LEKO-SERWIS” Sprawozdanie z badan wraz z wynikami nie moze by¢ powielane inaczej jak
tylko w catadci. Klient ma prawo ztozyé reklamacje na pismie w terminie 14 dni od otrzymania Sprawozdania z badad. Laboratorium nie ponosi odpowiedziatnosci za pobranie, transport i czystosé

Iﬁ/ﬁﬁc}kép&g%@fga i dosta'rczonej przez Klienta.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1188/2019-W-3

Wyniki badan

. : Jednostka . "Wartosé
Lp. | Rodzaj oznaczenia oznaczenia Procedury badawcze Wynik dopuszczalna
PN-EN ISO 7887:2012+

1. |Barwa Mgl | Ap1:2015 metoda C <5 A

2. |Metnosé NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | 0,17+0,04? 19)

3. |pH - PN-EN 1SO 10523:2012 720,12 | 6,595
Przewodnos¢ elektryczna puS/cm _ 2

4. wiasciwa w 250G PN-EN 27888:1999 457+18 2500
Zapach _ PS-12

5 Metoda organoleptyczna. edycja 2222.02.2013* NR brak -2
Smak - PS-13

6. Metoda organoleptyczna. edycja 22z22.02.2013* NR brak o

7. | Amonowy jon mg/l PN-ISO 7150-1:2002 <0,03 0,50

8. |Azotyny mg/| PN-EN 26777:1999 <0,023 0,50%

9. |Bakterie grupy coli w 100 ml jtirtoomi | PA-ER 19O 9308-1:2014-12 0 0

10. | Escherichia coli w 100 ml jrtoomi | PN-EN 18O 9308-1:2014-12 0 0
Ogédlnla liczba bez

11. | mikroorganizméw na agarze jtk/1ml PN-EN [SO 6222:2004 P 0 nieprawidiowych
odzywezym w 22 °C ~ zmian

nak < : dotyczy wartosci parametru ponizej dolnej granicy zakresu oznaczainosci

NR — metoda niereferencyjna, spoza zakresu decyzji PPiS;

* — badania nie objete zakresem akredytacji, laboratorium deklaruje spetnienie wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

3) — akceptowalne przez konsumentéw bez nieprawidiowych zmian.

) Wartosci dopuszczalne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r (Dz. U. 2017 poz. 2294) w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

2Przy wynikach pomiaru podano niepewnos¢. Niepewno$¢ podana jako przedziat ufnoéci na poziomie 95% prawdopodobienistwa,
przy wspotczynniku rozszerzenia k=2, z uwzglednieniem niepewnosci zwigzanej z pobieraniem probek

%) zaleca sie, aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczata: - 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowe; -
200jtk/1 ml w kranie konsumenta.

4 Warunek: [azotany]/50+[azotyny}/3 < 1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczajg: stezenie azotandw (NG,
i azotynow (NO2) w mg/l. Stezenie azotyndw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen
dystrybuciji nie moze przekracza¢ wartosci 0,10 mg/l.

P — badanie wykonane u podwykonawcy posiadajacego certyfikat akredytacji nr AB 1095, aktuainy na dzien wykonania badania
oraz posiada zgode Panstwowego. Powiatowego Inspektora. Sanitarnego . w Katowicach na wykonywanie analiz wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Decyzja NS/HKiS/4560/ZL/80-34/2018 z dnia 27 wrzesnia 2018r. Posiada réwniez zgode
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie na wykonywanie analiz wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi. Decyzja PPIS.HKN.4305.18.2018 z dnia 15 listopada 2018r.

Data wykonania sprawozdania

13.06.2019r.

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADA

Zatgcznik Nr 8 do PO-18 Edycja 8 z dnia 04.06.2019r. strona2z2
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EKO-SERWIS S.C. www.ekoserwis.info.pl
Dorota Siuta, Maciej Markowski e-mail: laboratorium@ekoserwis.info.pl

90-133 Lodz, ul. Wierzbowa 48 REGON: 472262007 NIP: 725-00-26-702
Tel./fax: 42 678-12-62; 42 678-84-18 Nr rachunku bankowego: 91 1050 1461 1000 0022 6961 3697

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1188/2019-W-2

Zleceniodawca:
Miejski Zaklad
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. A. Struga 3
95-015 Glowno

Prébka pobrana przez:
Zleceniobiorce
Probkobiorca: Andrzej Gorzela

Adres pobrania probki:
Wodociag Glowno
Glowno, ul. Piatkowska 42

Miejsce pobrania prébki:
Firma Handlowa M4 — woda z sieci

Metoda pobrania prébki:
PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007

Rodzaj probki:
Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Prébka jednorazowa
Stan prébki:
Bez uwag

Data pobrania prébki:

10.06.2019r.
Data rozpoczecia badan:

10.06.2019r.
Data zakonczenia badan:

13.06.2019r.

Laboratorium posiada zgode Parnstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w todzi na wykonywanie
analiz wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Decyzja PPiS-HK-4525.24.44.2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

Sprawozdanie 2 badari zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji oraz badan nieakredytowanych. Wyniki badar analitycznych odnoszg sie wytacznie do badanych prébek. Ze wzgledu na
charakter prabek nie ma mozliwosci powtdrzenia badan na tym samym materiale. Bez pisemnej zgody ,EKO-SERWIS” Sprawozdanie z badan wraz z wynikami nie moze by¢ powiglane inaczej jak
tylko w catosci. Klient ma prawo ztozy¢ reklamacje na pismie w terminie 14 dni od otrzymania Sprawozdania z badan. Laboratorium nie ponosi odpowiedziatnosci za pobranie, transport i czystosd

POl Y RTRNIY E Prgig ™ dosterezonelpree Kiente. , . Edycja 8 zdnia 04.06.2019r. stronalz2
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1188/2019-W-2

Wyniki badan

. . Jednostka . YWartos¢
Lp. | Rodzaj oznaczenia oznaczenia Procedury badawcze Wynik dopuszczalna
PN-EN ISO 7887:2012+

1. | Barwa M| Ap1:2015 metoda C <5 -

2. |Metnos¢ NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | 0,260,052 19

3. |pH - PN-EN ISO 10523:2012 7,240,1? 6,5-9,5
Przewodnosé elektryczna uSlem _ 2

4. | wasciwa wasoe | PN-EN 27888:1999 468119 12500
Zapach } PS-12

S| Metod organolepyczna edycja 2 z 22.02.2013* NR brak -
Smak i PS-13

6. Metoda organoleptyczna. edycja 2222.02.2013*NR brak -2

7. | Amonowy jon mg/l PN-ISO 7150-1:2002 <0,03 0,50

8. |Azotyny mg/l PN-EN 26777:1999 <0,023 0,504

9. |Bakterie grupy coliw 100 ml jtk/100ml 52;5%4333208-1:2014-12 0 0

_ . : PN-EN 1SO 9308-1:2014-12

10. ’Escherlchla coliw 100 ml jtk/100mi +A1:2017-04 P 0 0
Ogéinla liczba bez

11. | mikroorganizmow na agarze jtk/1ml PN-EN ISO 6222:2004 P 0 nieprawidiowych
odzywczym w 22 °C zmian

Znak < : dotyczy wartosci parametru ponizej dolnej granicy zakresu oznaczalno$ci

NR — metoda niereferencyjna, spoza zakresu decyzji PPiS;

* — badania nie objete zakresem akredytacii, laboratorium deklaruje spetnienie wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

a) — akceptowalne przez konsumentow bez nieprawidtowych zmian.

) Wartosci dopuszczalne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r (Dz. U. 2017 poz. 2294) w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

2Przy wynikach pomiaru podano niepewnosé. Niepewnosé podana jako przedziat ufnosci na poziomie 95% prawdopodobienstwa,
przy wspodtczynniku rozszerzenia k=2, z uwzglednieniem niepewnosci zwigzanej z pobieraniem probek

% zaleca sie, aby ogéIna liczba mikroorganizméw nie przekraczata: - 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowe; -
200jtk/1 ml w kranie konsumenta.

4 Warunek: [azotany]/50+[azotyny)/3 < 1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczajg: stezenie azotanow (NC.,
i azotynéw (NOz) w mg/l. Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen
dystrybucji nie moze przekraczaé wartosci 0,10 mg/l.

P — badanie wykonane u podwykonawcy posiadajacego certyfikat akredytacji nr AB 1095, aktualny na dziert wykonania badania
oraz posiada zgode Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach na wykonywanie analiz wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Decyzja NS/HKiS/4560/Z1/80-34/2018 z dnia 27 wrzesnia 2018r. Posiada rowniez zgode
Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie na wykonywanie analiz wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi. Decyzja PPIS.HKN.4305:18.2018 z dnia 15 listopada 2018r.

£

Data wykonania sprawozdania Podpis osoby hutoryzujacej sprawozdanie

L-CAKTEROWNIKA
LABQRATORIU
13.06.2019r. M

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN

Zatacznik Nr 8 do PO-18 Edycja 8 z dnia 04.06.2019r. strona2z2
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EKO-SERWIS S.C. / /www.ekoserwis‘info‘pl
Dorota Siuta, Maciej Markowski e-mail: laboratorium@ekoserwis.info.pl
90-133 tadz, ul. Wierzhowa 48 REGON: 472262007 NiP: 725-00-26-702
Tel./fax: 42 678-12-62; 42 678-84-18 Nr rachunku bankowego: 91 1050 1461 1000 0022 6961 3697

SPRA\NOZDANIE Z BADAN NR 1188/2019-W-4

Zleceniodawca:
Miejski Zakiad
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. A. Struga 3
95-015 Gtowno

Prébka pobrana przez:
Zleceniobiorce
Probkobiorca: Andrzej Gorzela

Adres pobrania prébki:
Wodociag Gtowno
Glowno, ul. Lowicka/ ul. Bielawska

Miejsce pobrania probki:
Punkt czerpalny

Metoda pobrania prébki:
PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007

Rodzaj probki:
Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Probka jednorazowa
Stan proébki:
Bez uwag

Data pobrania prébki:

10.06.2019r.
Data rozpoczecia badan:

10.06.2019r.
Data zakonczenia badan:

13.06.2019r.

Laboratorium posiada zgode Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w todzi na wykonywanie
analiz wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Decyzja PPiS-HK-4525.24.44.2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

Sprawozdanie 7 badan zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji oraz badan nieskredytowanych. Wyniki badan analitycznych odnosza sie wytacznie do badanych probek. Ze wzgledu na
charakter probek nie ma rrozliwosct powtorzenia badan na tym samym materiale. Bez pisemnej zgody , EKD-SERWIS” Sprawozdanie 2 badan wraz z wynikami nie moze by powielane inacze] jak
tylko w catosci. Klient ma prawo ztozyc reklamacie na pismie w terminie 14 dni od otrzymania Sprawozdania z badan, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobranie, transport | czystosc

pojerpnikéww przypadky probli pobraneji dostarczone] przez Klienta. : . o ,
%af’acz N8 do PB-18 . , Edycja 8 z dnia 04.06.2019r. stronalz2



SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1188/2019-W-4

Wyniki badan
. . Jednostka . Wartos¢
Lp. | Rodzaj oznaczenia oznaczenia Procedury badawcze Wynik dopuszczalna
PN-EN ISO 7887:2012+
1. |Barwa mg/ Ap1:2015 metoda C <5 2
2. |Metno$é NTU PN-EN iSO 7027-1:2016-09 | 0,22+0,05? 13
3. |pH - PN-EN ISO 10523:2012 7,240,1? 6,5-9,5
Przewodno$¢ elektryczna pS/cm . 2)
4, wiasciwa W 25°C PN-EN 27888:1999 458118 2500
Zapach . PS-12
5 Metoda organoleptyczna. edycja 2z222.02.2013* NR brak -2
Smak ) PS-13 )
6. Metoda organoleptyczna. edycja 2 2 22.02.2013* NR brak -
7. | Amonowy jon mg/| PN-ISO 7150-1:2002 <0,03 0,50
8. | Azotyny mg/l PN-EN 26777:1999 <0,023 0,50%
9. |Bakterie grupy coliw 100 ml jtk/100ml f:;g%g%f%oa'tzom'm 0 0
L . ) PN-EN ISO 9308-1:2014-12
10. | Escherichia coli w 100 ml Jk00ml | 1 45017-04 P 0 0
Ogbinla liczba bez
11. | mikroorganizmow na agarze jtk/1ml | PN-EN 1SO 6222:2004 P 0 nieprawidiowych
odzywczym w 22 °C zmian ®

7nak < : dotyczy wartoéci parametru ponizej dolnej granicy zakresu oznaczalnosci

NR — metoda niereferencyjna, spoza zakresu decyzji PPiS;

* — padania nie objete zakresem akredytacji, laboratorium deklaruje spetnienie wymagarn normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

a) _ akceptowalne przez konsumentow bez nieprawidtowych zmian.

1) Wartoéci dopuszczalne zgodnie z Rozporzadzeniem:Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r (Dz. U. 2017 poz. 2294) w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

2Przy wynikach pomiaru podano niepewno$¢. Niepewnos¢ podana jako przedziat ufnosci na poziomie 95% prawdopodobienstwa,
przy wspotczynniku rozszerzenia k=2, z uwzglednieniem niepewnosci zwigzanej z pobieraniem prébek

3 zaleca sie, aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczata: - 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej -
200jtk/1 ml w kranie konsumenta.

4 Warunek: [azotany)/50+[azotyny]/3 s 1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczajg: stezenie azotanow (NOz)
i azotynéw (NO2) w mg/l. Stezenie azotyndw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen
dystrybuciji nie moze przekracza¢ wartoéci 0,10 mg/l.

P — badanie wykonane u podwykonawcy posiadajgcego certyfikat akredytacji nr AB 1095, aktualny na dziert wykonania badania
oraz posiada. zgode Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarfnego w Katowicach na wykonywanie analiz wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Decyzja NS/HKi$/4560/ZL/80-34/2018 z dnia 27 wrzesénia 2018r. Posiada rowniez zgode
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie na wykonywanie analiz wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi. Decyzja PPIS.HKN.4305.18.2018 z dnia 15 listopada 2018r.

Data wykonania sprawozdania Podpis osoby éutoryzujqcej sprawozdanie
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